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Deliberazione n° «6 J{

adottata dal Direttore Generale in data

27 FEB. 70%

OGGETTO: Procedura in economia (cottimo fiduciario), ai sensi dellart. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i., per la fornitura e installazione, presso la cabina eletirica di distribuzione in BT del Presidio
Ospedafiero SIRA! di Carbonia, di n. 2 nuovi gruppi di continuita (UPS) da 200KVA cadauno, in
sostituzione dei n. 2 UPS Liebert a servizio defle Sale Operatorie, Sale di Rianimazione e deli'y. O,
UTIC . Affidamento alla Ditta COFELY ITALIA S.P.A.

It Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali, il quale

ACCERTATO

BATO ATTO

CONSIDERATO

RAVVISATA

PRESO ATTO

che presso la cabina elettrica di distribuzione in BT del Presidio Ospedaliero SIRAI di
Carbonia i due gruppi di continuita (UPS) Liebert da 200 KVA in  esercizic sulla
privilegiata 1 per l'alimentazione elettrica delle Sale Operatorie, Sale di Rianimazione e
UTIC, hanno manifestato segnali di cedimento;

che i tecnici della ditta COFELY ITALIA S.P.A, affidataria dell'appalto piuriennale
“‘Multiservizi Tecnologico Integrato Energia per la Sanita” Lotto n.6, di cui alta Deliberazione
del Direttore Generale n. 690 del 18 aprile 2013, a seguito dei controlli effettuati sui due
gruppi di continuita (UPS) Liebert hanno riscontrato uno stato precaric di efficienza non piu
in grado di garantire Fassoluta continuita di esercizio, come risulta dalla relazione
presentata, che si allega in copia per farne parte integrante e sostanziale;

che per la loro vetustad di 13 anni, con olire 114.000 ore di funzionamento, non appare
opportuno provvedere ad un intervento di rimessa in pristino dei due UPS Liebert, la cui
costruzione risate all'anno 2001;

la necessita e 'urgenza di provvedere alla rimessa in pristino dell'efficienza degli impianti
eleftrici in BT, costituenti 'alimentazione elettrica “privilegiata 1” con la sostituzione dei
due UPS da 200KVA cadauno, da collegarsi in parallelo e con I'utifizzo degli accumutatori
esistenti gia in uso e ancora efficienti;

che i Servizio Tecnico Aziendale ha proceduto ad una indagine di mercato invitando
le seguenti Ditte alla presentazione della migliore offerta per la fornitura e  installazione
presso la cabina elettrica di distribuzione in BT del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia
din®2 nuovi gruppi-di continuita (UPS), da 200 KVA cadauno, tipo RIELLO modelio
MPT  200-A0; in sostituzione dei n. 2 UPS Liebert in esercizio e mal funzionanti, al
servizio delle sale Operatorie, Sale di Rianimazione e UTIC,da collegarsiin  parallelo

& con batterie condivise, che funzionino con una tensione di batteria  identica a
quelta fornita da sistema di accumutatori aftuale, al fine di recuperare il pacco
accumulatori attualmente installato e ancora efficiente, compreso o smontaggic e
smaltimento dei vecchi UPS presso discarica autorizzata:

» Societa COFELY ITALIAS.P.A. ;
¥ Sist.EL s.r.l. di Selargius;
> LT.EL.CQ, s.r.k di lglesias;



Segue deliberazione n°

PRESQ ATTO che a sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte, che si allegano per costituirne parte

integrante e sostanziale del presente atto:

» Societa COFELY ITALIA S.p.A., offerta del 21.02.2014, per un prezzo totale a
corpo della fornitura e posa in opera dei n. 2 nuovi gruppi di continuita di che
trattasi , pari a € 48.100,00 + IVA al 22%;

» Sist.El s.r.l. di Selargius, offerta del 21.02.2014, per un prezzo totale a corpo
della fornitura e posa in opera dei n. 2 nuovi gruppi di continuitad (UPS) di che
trattasi, pari a € 66.000,00+ VA al 22%;

A7

LT.EL.CO. s.r.l. di lglesias, offerta del 21.02.2014, per un prezzo totale a corpo
della fornitura e posa in opera dei n. 2 nuovi gruppi di continuita (UPS) di che
trattasi, pari a € 81.808,00+ IVA al 22%;

VALUTATO che il prezzo totale a corpo della la fornitura e posa in opera di n° 2 nuovi UPS di che
trattasi, offerto dalla Societda COFELY ITALIA S.P.A., risulta il prezzo totale a corpo pill
basso;

DATO ATTO che con richiesta Prot.n® 28843171 del 24.02.2014 & stata presentata, allo Spoitello Unico

Previdenziale, richiesta di regolarita contributiva riguardante fa suddetta Societs;
RITENUTO - che sulla base delle disposizioni vigenti, la fornifura e posa in opera dei n. 2 nuovi gruppi

di continuita {UPS) di che trattasi, risulta legittimamente eseguibile, ai sensi dellart. 125,
comma i1 del D. Lgs. n® 163 del 12 aprile 2006;

-che nella fattispecie la tempestivita delle procedure confrattuali, nelfintento di assicurare
alf attivita aziendale efficacia ed efficienza, giustifica it ricorso alla suddetta modalita;

PROPONE

Per guanto esposto in premessa:

7

v

l'adozione del presente atto per 'affidamento alla Societa COFELY ITALIA S.p.A., ai sensi deifart. 125
comma 11 del D.Lgs n® 163/2006, della fornitura e installazione, presso la cabina di distribuzione del
Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, di n® 2 nuovi gruppi di continuita (UPS), da 200KVA cadaung,
tipo RIELLO modello MPT 200-A0, in sostituzione dei n, 2 UPS Liebert in esercizio e mal funzionanti, alio
scopo di evitare di compromettere le attivitd ospedaliere, al servizio delle Sale Operatorie, Sale di
Rianimazione e UTIC, da collegarsiin parallelo e con # medesimo pacco accumulatori attualmente
installato e ancora efficiente, compreso lo smontaggio e smaltimento dei vecchi UPS presso discarica
autorizzata, per un prezzo totale a corpo paria € 48.100,00 + IVA del 22%, cosl come indicata nella
propria offerta del 21.02.2014;

di nominare Responsabile del Procedimento [I'lng. Antonio Zandara, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. N°
163 del 12 aprile 2006 e s.m.i..

Il Direttore Generale

DATO ATTO dellistruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici,

SENTITO

2

Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali,

il parere del direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

3% |
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DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

di affidare alla Societa COFELY ITALIA S.p.A., ai sensi dellart. 125 comma 11 del D.Lgs n° 163/2008,
la fornitura e instaliazione, presso la cabina di bassa Tensione del Presidio Ospedaliero  SIRAI di
Carbonia, di n°® 2 nuovi gruppi di continuita (UPS), da 200KVA cadauno, tipo RIELLO modello MPT 200-A0
in sostituzione dei n. 2 UPS Liebert in esercizio e mal  funzionanti, allo scopo di evitare di compromettere
le attivith ospedaliere, al servizio delle Sale Operatorie, Sale di Rianimazione e UTIC, da collegarsi in
parallelc e con it medesimo pacce accumulatori attualmente installato e ancora efficiente, compreso lo
smontaggio e smaltimento dei vecchi UPS presso discarica autorizzata, per un prezzo fotale a corpo
paria € 48.100,00 + IVA del 22%, cosi come indicato nella propria offerta del 21.02.2014;

di nominare Responsabile del Procedimento ['Ing. Antonio Zandara, ai sensi deill'art. 10 del D.Lgs. N°
163 del 12 aprile 2006 e s.m.i..

di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilita di provvedere al pagamento, alla Societ
COFELY ITALIA 8.P.A., della relativa fattura dellimporto di 48.100,00+ 1VA del 22%, mediante relativo
ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previo # collaudo funzionale dei n. 2 gruppi di continuita
{UPS), 'emissione del CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE dei tavori di installazione degli
stessi a cura del Responsabile di Procedimento, Ing. Antonio Zandara, nonche la presentazione allo
stesso della DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’, Certificazioni dei materiali impiegati e |l libretto di uso e
manutenzions;

di disporre la contabilizzazione della spesa ammontante a € 58.682,00 di cui 10.582,00 per IVA al 22%, a
favore della Societa COFELY ITALIA S.P.A., sulla classe di costo at al Cod. 0102020301 “Impianti” del
Pianc dei Conti Aziendale e al Centro di Costo n® 10510101 " COSTI COMUNI PRESIDIC OSPEDALIERO
CARBONIA ", dellesercizio 2014 di parte corrente.

Il Direttore Gensarale

uida ‘
g R

il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario

D(ﬁyaudio/ﬁ@rri Dott. Andrea Corrias
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Resp.le 8.C. Serv. Tecn., Manut, Logist., Servizi Generali! Ing. Bruneilo VACCA



It Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Deliberazione

: FEB. 20U
n, 27 )’f /4 del 27

& stata pubblicata
nefl'albo pretorio dellAzienda USL n. 7
a partire dal - 3 MAR 2014

Resterd a disposizione per la consultazicne nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Allegati n. 04

Destinatari:
- Servizio Bilancio

- Collegio dei Sindaci.
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. ‘Relazione sulle verifiche di funzionamento dei due gruppi UPS da 200 KWA a
servizio delle Sale operatorie, Sale di Rianimazione e UTIC, ubicate presso il

P.0. "SIRAI" di Carbonia.
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In riferimento al controllo effettuato sul sistema di continuitd assoluta a servizio delle
sale operatorie del P.O, Sirai di Carbonia, & stato riscontrato quanto segue:

Da una prima osservazione é risultato evidente che la reattanza facente parte del filtro di ingresso
raddrizzatore fosse annerita in seqguito ad un surriscaldamento dovuta ad una eccessiva corrente
assorbita; in prima battuta abbiamo provveduto alla sua sostituzione con una identica prelevata dal
gruppo spento.

Purtroppo alla riattivazione della macchina abblamo constatato che anche questa dopo breve
tempo ha iniziato a “fumare" a causa dell'aumento a valori eccessivi della temperatura di lavoro.
La misura della corrente di lavoro ha confermato la gravita della situazione in quanto era di valore
doppio rispetto al valore standard: Valore misurato 266 A sui 133 di dimensionamento costruttivo.
Successivamente si & deciso ,con il parere favorevole dell’ Ing. Zandara, di escluderla e
permettere all’ UPS di poter lavorare almeno in emergenza.

In una seconda fase abbiamo provveduto ad approfondire I'anomalia con strumentazione apposita
(oscilloscopio digitale dotato di analizzatore di spettro armonico Fluke 125) e dall’analisi dei dati
raccolti & emerso quanto segue :

la corrente assorbita dal raddrizzatore sulle tre fasi non & omogenea, diversamente da quello che
ci si aspetterebbe in macchine simili; essa differisce tra i tre cavi di ingresso del 50% (di norma
deve essere uguale sui tre cavi).

La distorsione della corrente & tale da provocare un forte surriscaldamento sia nei cavi che nel
filtro di ingresso.

Le misure delle armoniche rivelano una forte presenza di queste ( 5,7,11..sima )

L'azione del filtro viene inficiata a causa deli‘ordine di queste armoniche, diventando esso stesso
un problema.

La causa & da attribuire ad un cattivo funzionamento dello stadio di potenza denominato:
sottoassieme raddrizzatore.

A questo stadio & affidato il compito importante di raddrizzare e livellare la corrente proveniente da
rete che verra poi utilizzata dallo stadio successivo che € l'inverter. Si deduce subito che il cattivo
funzionamento di questo primo stadio si ripercuote inevitabilmente anche su guello che viene
dopo.

In ultima analisi I'affidabilita della macchina & pertanto compromessa, inoltre viste le correnti in
gioco e l'entita della distorsione di corrente ne derivano ulteriori implicazioni, alcune delle quali
SOno:

interferenze con le apparecchiature sensibili quali elettromedicali (forte inguinamento di armeniche
in rete), scatti intempestivi degli interruttori differenziali, forte produzione di energia reattiva
dovuta ad un progressivo abbassamento del fattore di potenza (cos phi).

Considerazioni finali:

L'eta di funzionamento della macchina di circa 13 anni (114000 h di lavoro), la scarsa disponibilita
dei ricambi e l'eccessivo costo di questi , preludono ad un incremento futuro dei costi economici
per mantenere la macchina in perfetta efficienza, senza garantirne il corretto funzionamento.

Inoltre considerando che il pacco accumulatori risulta avere quasi 3 anni di vita e quindi ancora
efficiente, si consiglia la sostituzione dei gruppi con dei simili in particolar modo aventi la stessa
tensione di funzionamento del raddrizzatore (396 V); in questa maniera limitando i costi si ottiene
un sistema di continuita assoluto di ultima generazione, molto pilt performante e con una resa
energetica migliore. Inoltre verra ripristinata anche I'ulteriore doppia sicurezza in quanto collegati

sty Mo

file: Rev. Red.  Ver.
2

. Mel . . )
Errore. Nal documento non [Relazione intervento tecnico n° 2

esiste testo delo stile ! g 4 Q&a_;u;«- R pag. 1
e UPS Locali Sensibili Ospedale . e P e L
specificato. SIRAI Carbonia) ] COB/PAM oS o5t ﬁ byl ESbbsaL A
Respape Cormmasss



| N

B .

B} | S—

H

in parallelo e con batterie condivise.

A disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.
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Cagfisti, 21 Febbario 2014

Preventive n° BS/014/013

Oggetto: Preventlyo per fx sostituziene & n® 2 gruppl UPS da 200 KWA
cadanno & servirio delle $ale eperatoric, Sale di Rianimazione @ UTEC, ubicate
presgo il PUO. "SIRAI* di Carbonis,

A seguito Va, rickiesta di preventivo ¢ in riferimento ai controlli effertuati sul sistema di
continuitd @ servizio dei reparti di cui all'oggaito, & stato riscontarto che e apparcechiature
risultana incfficienti & non pidl in grado di garantire la continuitd & esercizio, La soluzione
pill economics ¢ veloce per poter ripristinare fa completa garanzia all'attivitd Ospedalicra
sonsiderando che 1 perco accumalatori & stato sostituito due anni {8, & quella di sostitwire 1
gruppi di continuitd con nuove apparcechiature che funzionino con una tensione di baiteria
identica 2 quella  fornita  da  sisterns di accumulatori  attuale.
1 sigtemn che andremmo a proporre & composto da na 2 UPS coliegatd tra lore in parallelo
tramite opportune Kit. Lo gestione automatica permette in condizioni normali di
funzionamento la ripartizione del carico perfottamente al 50%, nel caso in cui uno dei due
gruppi dovesse subire dei guasti, automaticamente il carico viene preso dal gruppo
cfficients garantendo cosl la continuitd di esercizio, pettanto qui di seguite vi
trasmettiamo 1a ns, migliore offerta per + laveri di cui all'oggetto.

Tn attesa di Vs. comunicazioni in merito, porgiemo, cordiali saluti

COFELY ITALIA S.0A,
Responsabtle di Commetsa
e

COFELY ITALIA S.P.A. Resna
AREA BARDECNA

Vi Glug gre

090126 Caglisr

tal, ; 39 07068164 ~ fax ; +33 D7DOG 168736

ww, cofoly-gdiavez.com

Cofaly Balln S.p.A, - Sooleth con Sezio Unies - Sade lagoln Via Ostlenes, 239 Q046 Romn Tob, : C6B49231 Fax, : 0854523450 « 5. Lv. ure
B80.£00.000,00 - Paptits VA& Q1648911003 - Codica Fiaoaio e n. bacrizionn - fegistrs defls imprare di Rama 07140830583 - Soolatd soggetis ad

nttivith ¢t dirazions & canpdinoronta da parke delin GOF SUEZ Enargla Sorvices 5.A, (Frangin)
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DESCRIZIONE

IMPORTO

uniTario | TOTALE

Quantit

B &ru UPS avrd e seguendti carstterjstiche:

Deserizlone def Javori;

* Scollegamenta elettrico, smontagglo del vecchi gruppl,
rifire & smaltimento in discarics autorizzata,

* Fornitura e posa In opera di grupps 4i continuitd an-line
a doppia conversione della classe VFI 88 111 secondo
|EC EN 62040-3 con trasformatore inverter, Tipo RIELLO
[moadello MPT 200-A0, avente e seguenti caraiteristiche
tacriche:

* Tanglone in ingresso: 380-400-415 V a.c

* Tensiona In uscita: 380-400~415 V a.¢

* Potenza: 200 + 200 KVA (180 + 180 KW)

* Frequenza: 50-60 Hz

~ Autonomia:

* Software di controflo e gestione
K di collegamento parallalo

" Dimensioni: 880x800x1900 mm,

“ Messa in senvizlo con esecuzione dei coliegamen#%h
eletiricl, collegamenti batterie, avwiamanto deghl UPS con
coliaude furzlonate

cad

ead

corpo

€ 200 € 62500 € 1.050.00

2 € 23.150,00 | € 48.300,00

1 € 75000)¢€ 750,00

TOTALE LAVORI

EURO 48.100,60

Esghunioni:

*LV.A

Madalitd di prpamenty;

Bonifico Bancarin 60 gg. £m. (D.L. 9 ottobre 2002 n® 231)

PAG. 2 /2
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Sist.El s.r.i.
stailazione e assistenza di gruppl di continuit, elettrogent, sistemi
setronici, industriall, energla attemativa, e risparmio energetico
Centro Assistenza Tecnica Sardegna
Gruppo Riello, Borri, Ocerm, Remet

A Ufficlo tecnizo

AN O3 o0 7 L bngs

e

Da: Ettore Tufano

Fane:  0781-6683488

Pagine: 2

‘ Tel: Data:  21/02/2014
.
Oyg: preventivo cC:
0 Urgente [ Daapprovare [ Richiesti commenti [} Risposta necessaria [ Da inoltrare
In allegato preventivo come da Vs, ricr'*iesta del 21/02/2014
Per qualsiasi informazione siamo a Vs. gompleta disposizione al numero:
348-6510712
\_I N

Nel ringraziarVi, vogliate accettare i

migliori saluti.

| numeri telefonici per eventuati com

nicazioni sono: 070-554821 348-6510712 ]

Uffici e laboratorio: $.8. 854 Km. 4,206 (8047
C.FIP.L: 02640890923 - Iscrizione registro dells |

- Selargius (CA) Tel D70-554821 Fax. 070-500544
prese di Cagliari n° 02640850823 - Codice NATO: A1160

PAC. 1 /2
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Gruppi di cortinultd, Gruppi eleftrogend, Accumulaton
Sistemi glettronici, Fetovoliaico, Risparmio energetico

Centro Assistonza Tecrica Sardegna
Riefto Ups, Aros Solar, Powertronix

Preventivo n. D?6/ET/14 del 17/02/2014
Oggetto: Gruppo di continuitd

Iriello ups

Spett.le

ASl.n. 7

Via Dalmazia
09180 - Carbonia

In rifertmenta alia Vs. gentile richlesta, formjuliamo la ns. migliore quotazione per la fornitura & messa in servizio defla

seguente apparecchiatura:

Sistema dl continuiti assoluta costitulto da . 2 gruppi di continuith della Riello mod. MPT 200 della Riello, avente ie

seguenti caratteristiche tecniche:

- Tensione in ingresso: 380-400-415V a.c,

- Tensione in uscita: I80-400-415 V a.c.

~ Potenza: 200+200 KVA {180+180 KW)

- Frequenza! 50-60 Hz

- Autonomic: ¥

- Software df contralfo e gestione

- Dimensiont (BOOXROUX1900) + [8EONE 001 950)
(st allege depliant completo)

N.8.: Nell'importg sono compresi | sequenti oneri:
- Trasporto defle apporacohiature presse lnogo d'installaziond
- Messa in servizio con esecuzione dei eollegamenti elettrici st
- Ritire det vecchi gruppi per smoltimento

- Awlements delia macchina con colloude funzionate

Condizioni:

hva: nen Inclusa, Vs. carico secondo disposizioni vigen

Consegna: circa 7 gg. lavoratlvi s.v, dall’ ordine
Pagamenti: 60 gg. b.b.d.f.

In attesa di un Vs. riscontro, a completa dispdsizione per ulte

$ist. Bl erd.  seds legale e laboratorio: 8.5, 554
C.F./P.l: 02840800922

Importo atorpo € 66,000,004 IVA

| gruppa df cantinuita

informagloni, porgiama

istint] salutf

K. 4,200 09047 - Selargius Tel. Fax. 070 - 554821 - 500544
REA: n° 213516  Codlcg NATO: A1160
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ASL N°7 CARBONIA
Alla c. a Responsabile della $.C, dei Serviz
Tecrlei Manutenziont Logistica , Servizi Generali
Ing. Brunello Vacca

OFFERTA- NO46 .
Tglesing 21703/2014.. ..

Come da v.s gentile richiesta siame a soltgporre alla vs attenzione migliore offerta per | lavori ¢ materiali in oggeits ,

basat sulle quantita’ da voi fornite | i seguite clencate net computa metrico wilzpate di costo.

Costo complessive per | luvori in oggetto ¢ di €, 81.808,00 + Foq

N.B.: sono escluse dulla presente afferta tatte le opere, fe forniture e glf onerl non espresywmente indieati,

Nel ringraziarvi per Ia flducta che avete riposto nella nostra socletd » nel nostri prodotti
Restiamo a vostra disposizione per qualsinsi chiarimemo vi fasse necessariv,
Lloccastone of e gradita per porgervi ! nostri miglior] saiugt

§ IGLESIAS (CA)
i 1oz 0781/250018
R GRRAZE30924
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COMUNE DI CARBONIA
CARBONIA IGLESIAS

- OGGETTO:

- GOMMITTENTE:

peg. 4

COMPUTO METRICO

Offerta per la fornitura e posa in opera di N°2 nuovi gruppi di continuita’

.| UPS da 200 KWA cadauno aservizio Sale

Operatoie , Sale di Rianimazione e UTIC , ubicate presso il Presiduo
Ospedaliero Sirai Carbonia

ASL 7 CARBONIA

Data, - 21/02/2014

i 1} E J
q"(moamsf‘ .y
ReTIBRS
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIQNI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DET LAVORT

Iuna,

targ,

Hfpeso

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

s S U s) 1Y

LAVORY A MISURA !

Esecuzione dl rimozione di Gruppi o continuita’
attuaimente ingtelfati con relativo conferimento degli *
stess! presso discarics suborizzata :
rimozione gruppt i continuita

SOMMANG cadaunof:

Fornitura & posa in opera di Gruppe di continuits”
UPS RIELLO modalio MPT 200+ aventi le seauenti |
earattatistiche techiche ¢ i
Tensione nominale 380 - 400 - 415 Vac trifase H
Tolleranza della tenslone 400 V + 20% /- 25% :
Frequenza 45 < 65 Hz
Awvio progressivo ( + 100% In 30" {selexionabile)
Tollaranza di frequenza amessa £ 2% (selezionabile
da & 1% 3 & 5% da pannello frontale) ;
Dotazionl standard protezione di Back Feed; linga di
bypass separabile :
Potenza nominale (kvA) 200, Potenza attiva (kW) :
180 - Numerc difast 3 + N- Tengdone nominale  §
380 - 400 - 415 Vac trifase + N-Stobility  statica + !
19 -Stabiitd dinamica & 5% in 10 ms-Distorsione di |
tensions < 1% con carico neare / < 3% con carico
distorcente-Fattore dif cresta (lpeack/irms) 3:1-
Stabilita di frequenza su batterla 0.05%-Frequenza
50 0 60 He (selezlonablle)-Soviaccarico 110% per
607 123% per 107 150% per 1~ Peso (kg) 810-
Dirnensioni {LxPxH) {mm) 800 x BOO x 1500
Segralazioni remote contattd privi df tensione
Comand) remoti ESD e bypass

Comunteatione RS232 doppia + contatt remoti + 2
sfot per interfaccia di comunicazione

Temperatura d'amblents 0°C £ +40°C

Umidita refativa < 95% non condensata

Celore Griglo scurp RAL 7016

Rumorositda 1 m (dBA) 63 = 68

Grado di protezione IP20

Rendimento Smart Active fino a 98%

Normative Direttive LV 2006/95/8C - 2004/ 108/EC:
Sleurezza IEC EN 82040-1; EMC IEC EN 62040-4;
Prestazionl IEC EN 62040-3

Classificazione secondo IECE2040-3(Volaga
Frequency Independent) VFI - 55 - 111

UPS RIELLO MPT 200

SOMMANO cadauno;

Parziale LAVORI A MISURA euro!

rl
vl
blu*
kn)
pl1E
'

2,00

2,00

240

.

A RIPORTARE]

2,001 407

350,060 700,00

554,00 81'108,00

81°808,00

81°808,00

COMMETTENTE: ASL 7 CARBONIA ['computo favor.dcf - (WITELCONAS\elcosrh2014\046 ASLY Siral carboniat) v.1/2)

PAC. 3/3



CARLIVE S

L.l 8L, WU, DRL

Z2l/sUZ ZUL4 L8TZ4 PALA L730U380LY

Q

Sl e
'....uu.n-« S5O ) G

N R

SPETT,LE

ASL.N°7 CARBONIA
Alla e. & Responsabile della 8.C. dei Serviz
Tecnivi Munarenzion! Logistica , Servigi Generali

Ing. Brunelle Vacca

OEFERTA Nogy .
Telestus 20/02/2014. ..

Come da ws pentile richicsta siamo a sottoporre afla vs aifenzione migliore offerta per | laveri ¢ materiali in oggetto,
baswta sulle quantita’ da voi fornite , i seguity elencate nel computo metrico atlegate df cosiv,

Costo complessive per i lavori in oggerto e dl €. 81,808,00 + Fva

N.8.; sono escluse dnlia presente offertu tntte le opere, le forniture ¢ gll onerl nott espressmmente indicati.

Nel ringraziarvi per fa fiducia che avele ripasto nelfa nostra societd e nef nostri prodoti
Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi chinrimento vi fosse necessario,
L oceasione i g gradita per porgervi { noste migilorl salust

EL.CO. sl
dtori ¢ UFfici amm.vi
itd, loe "Ro Stofo”
3 1GLESIAS (CA)
k! Fax OT7B1/26Q0718
R ORR42R30923
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COMUNE D! CARBONIA
CARBONIA IGLESIAS

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Offerta per la fornitura e posa in opera di N°2 nuovi gruppi di continuita’
.| UPS da 200 KWA cadauno aservizio Sale

Operatoie , Sale di Rianimazione e UTIC , ubicate presso il Presiduo
Ospedaliero Sirai Carbonia

- COMMITTENTE: | ASL 7 CARBONIA

Data, - 21/02/2014
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Num.Ord.
TARIFFA

DESHSNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIUNI

lung. bare,

Hfpese

IMPORTI

Quantita

uniterio TOTALE

RIPORTQ

LAVORT A MISURA

Esecuzione dl dmezions di Gruppi di continuits’
attuaimente installati com relative conferimento degll

stessl presso discanica autorizzata

rimozione gruppi di continuita

SOMMAND cadauno.f

Fornitura & posa in opera di Gruppo di continulia’
UPS RIELLO modello MPT 200~ aventi [e sequenti
caratterlstiche tecnlche ¢

Tensione nominale 380 - 400 - 415 vac bifase
Tolleranza detla tensione 400 V + 20% /- 25%
Frequenza 45 + 65 Hz

Avvin progressive 0 + 100% In 307 {selezionabile)

Tollevanza di frequenza amessa + 2% (selezionabile ;

da & 1% a & 5% da panneflo frontale)

Dotazlon! standard protezione di Back Feed; finea di

bypuss separabile
Potenza nominale (kVA) 200, Potenza attlva (kW)
180 - Numero di fasl 3 + N-  Tensione nominale

380 - 400 - 415 Vac trifase + N-Stabilita

distorcente-Fattore di cresta (Ipeackfirms) 3:1-
Stabilita di frequenza su batterta 0.05%Frequenzy
a0 o 60 Hz {selexionablle)-Sovraccarice 110% per
607 125% per 107 150% per 1~ Peso (kg) 810 -
Dimensioni {LxPxH) {mm) BOO x BOD x 1900-
Segnalazioni remote contatti privi dl tensione
Comand] remet] ESD e bypass

Comunicaiong R5232 doppia + contatti remot + 2
slot per interfaccia di comunicazione

Temperatura d'ambiente 0°C [ +40°C

Umiidita refatlva < 95% non condensats

Colore Griglo scuro RAL 7016

Rumorositia ¥ m {(dBA) 63 = 68

Grado di protezione IP2D

Rendimento Smart Active fino & 98%

Normative Direttive LV 2006/95/EC - 2004/ 108/8C;
Sleurezza IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2;
Prestazipnl IEC BN 62040-3

Classificazione secondo IEC62040-3(Voltage
Frequency Independent) VFI - 85 - 111

UPS REELLSO MPT 200

SOMMANO cadauno;

Parzlale LAVORE A MISURA euro’

statica & !
1% -Gtabiktd dinawmica # 5% in 10 ms-Distorsione di!
tensions < 1% con caric lingare / < 3% con carlco

FJEL.CO. 1
pigomeer & Orld oma.l
ot “%e Stpla*
k Lstessns (kA)

g0 {3y
$id

T

;
i

rl

2,00

2,000 350,00 700,00

2,00

2,00] 40°554,00 81°108,00

A RIPORTAR Ef

81°508,00

817808,00

COMMITTENTE: ASL 7 CARBONIA ['computo lavort.def (\\ITELCONAS\kelcosth2014\046 ASLY Slal carbonia\) v.1/2]

PAL. 3/3




21 Feb 2014 19:18 HP LASERJET

FAX

Sist.ElL s.r.l.
staligzione e assistenza di gruppl di continulta, elettrogend, sistemi
setronici, industrizli, erergla altemativa, e risparmic energetico
Centre Assistenza Tecnica Sardegna
Gruppo Riello, Borri, Ocem, Ramet

y. Ufficio techico

o o O

COSL

r1elio ups

Da: Ettore Tufano

Fax: (Q781-6683488

Pagine: 2

_ Tek Data:  21/02/2014
L
Ogyg.: preventivo ccC:
L Urgente [I Da approvare [ Richiesti commenti [] Risposta necessaria [ Da inoltrare
in allegato preventive come da Vs. richiiesta del 21/02/2014
Per quatsiasi informaziane stamo a Vs. qompleta disposiziene al numero:
348-6510712
SN

Net ringraziarVi, vogliate accettare i migliori saluti.

l | numeri telefonici per eventuali cominicaziond sono: 070-554821 348-5510712 I

Uffici e laboratorio: $.8. 554 Km. 4,200 09047

C.EJP.L: 02640830923 - Iscrizione regisiro delle Imprese di Cagliari n® 02640890928 - Codice NATO: A1180

- Selargius (CA) Tel. 070-554821 Fax. 070-500544

PAG. 4 /2




21 Feb 2014 15:18 HP LASERJET FARX paZ

Gruppi df continuitd, Gruppi eleltrogeni, Accumulztori
Sisters elzitronici, Fotoveltaico, Risparmio energetico
Centro Assistanza Tecnica Serdegna
Rieflo Ups, Aros Solar, Powertfronix

Spett.le

ASL n7

Via Dalmazia
09100 - Carbonia

Preventivo n. 076/ET/14 del 17/02/2014
Cggetto: Grappo di continuit

In riferimento alia Vs. gentile richlasta, formuliamo la ns. migllore quotazione per la fernitura e messa in servizia della

seguente apparecchiatura:
Sistema di continuity assoluta costitulto da b. 2 gruppi di continuita della Riello mod. MPT 200 della Riella, avente le

seguenti caratteristiche tacniche:

e - Tensione in ingresso: 380-400-415 Va.c.
- Tensione in uscito: 380-400-415 V q.c.
- Poltenza: 200+200 KVA (180+180 W)
- Frequenza: 50-60 Hz
- Avfonomio: O
- Software df contralio ¢ gestione
- Ditnensioni [800x800x1900) + (860x800%1 900}
fsi alfego depliont completo)
Impeorto a corpe € 66.000,00 + IVA

N.8.: Nell'importe sora compresi i seqguentf onerf:
- Trasporto defle apparecchiature presso luoge d'instativziond
- Messa in servizio con esecuzione dei collegamenti eisttrici sij! gruppe df continuitd
- Ritira def vecchi gruppi per smaltimento

- Awiamente defla macchina con colloudo funzionale

Conditioni:
Iva: non inciuss, Vs, carico secendo disposizioni vigerdt
Consegna: circa 7 gg. lavorativi s.v. dall’ordine
Pagamenti: 60 gg. b.b.d.f.

In attesa di un Vs, riscontro, a campleta dispd oni, pprgiamo

$ist.El rd.  Sede iegale o laboratorio: 8.5, 554 Ko, 4,200 09047 - Selargius Tel Fax. 070~ 554821 - §00644
C.F./P.J; 02840890923 | REA: n° 213516 Codice NATO: A1160

PAG. 2/
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COFeEY

Lerme T g g

Spattle
AS.L.n* T

clo PO, SIRAI
Carbonia

C.A, Ing. Brunello VACCA

Cagliari, 21 Febbario 2014

Preventive n® B8/014/413

COFELYITALIA SP.A,

AREA SARDEGMA
Via Glya snc
0901286 Cagliar

Oggetto: Preventlvo per 1z sestituzione df n® 2 gruppl UPS da 200 KWA
cadaund ¢ scrvizip defle Sale operatorie, Sale di Rinnimazione = UTIC, abicate
presso il PO, "SIRAI" di Carbonin.

A seguito Va, richiesta di preventivo ¢ in riferimento ai controlli effettuati sul sistema di
continuitd a servizio dei reparti di cut all'oggetio, ¢ stato riscontarto che le apparcechinture
risultano inefficienti & non pil in grado di parantire la continuitd di esercizio. La soluzione
piti ceonomica o veloce per poter ripristinare 1a corapleta garanzia silattivitd Ospedslicra
considerando che il parco accumulatori ¢ stato sostituito due anni f3, & quella di sostituire §
gruppi di continuitd con nuove apparccchiature che funzionino con uny tensione di batteriz
identica a quelle  fornita  da sisterna di accumulutori  attuale
H sigtema che andremmo o proporre & composto da né 2 UPS collegati tra loro in paratielo
tromite opportune Kit, La pegtione cutomatica permeite in condizioni normali di
funzionamento la ripartiziote del earico perfettamente at 50%, nel caso in cui uno dei due
gruppi dovesse subire dei guest, automaticamente 11 earieo viene preso dal grappo
cfficiente garantendo cosl la continuitd di esercizip, pertanto qui di scpuito vi
trasmettiamo 1a ns. migliore offerta per i laveri di cul alf'oggetto,

In attesa di Va. comunicazioni in meritq, porgiamo, cordiall saluti

COFELY ITALIA S.PA.
Responsabile di Commessa

fgl, ; 39 07066161 — fax : +35 0700616736
ww cofely-gifauezasom

Cofaly %nalin S.p.A, - Sociath cor Sosla Uniza - Sedn tagoin Via Gotlemss, 332 COLAR Ramn ¥o), : 06B40231 Fax, : 0954923450 + 0.5, Ly, Eune]
280,800,000,00 - Prtito (VA 018598821003 - Codica Fisatle a m. laci{zions - Replates defle Imprasa ¢ Roma 07249030563 - Saciath acplintta ad
Enttivitd di dirarions a conrdmpmonte da parts dalin GDF SUEZ Encrglo Sardous 5.4, [Frangln)
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DESCRIZIONE

UM

Qunn:i |51

IMPORTO
UNITARIO

TOTALE

Il Gruppo UPS avrd le sequenti caratteristiche:

Descrizione del lavori:

* Scollegamenty eletirico, smontagalo del vecehi gruppt,
{ritiro e smallimento in discaries autorizzata,

" Fornitura & posa In opera di ruppo di sontinuitd on-ling
a doppia conversione defla classe VR 88 111 secondo
1£C EN §2040-3 con trasformatore inverter, Tipo RIELLO
modelio MPT 200-A0, avente ¢ seguenti caratteristiche
tacriche:

* Tenslons in ingresso: 380-400-415 V a.¢
* Terslona in usclta: 380-400-415 V a6

* Potenza: 200 + 200 KVA (180 + 180 KW)
* Frequenza: 50-80 Hz

* Autoromia: Q'

" Software di contralio o gestlone
* Kit di collegamenie parallelo

" Dimensiond: 880x800x1900 mm,

* Messa in senvizio con esecuzione dei collegament]
elettricl, collegamenti batterie, svviamante degh UPS oon
colfaude funzionala

tad

cad

corpo

€ 2,00

€ 52500

€ 23,150,00

€ 750,00

€

€

€

1.050,60

46.300,00

750,00

TOTALE LAVORI

EURO

48.100,00

Eagluaioni;
*LV.A

Madatitd di prramento:

Bonifico Bancaria 60 gg. fm. (D.L, 2 otwohrs 2002 a® 231)
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Responsubile di Commessa
Efisic Spiga




